odesavanje opsega merenja uredaja se vrsi DIP svicevima koji se nalaze ispod
oklopca sa strane uredaja.
Voltmetar (AC V/ DC V)

K1 K2 K3

600

200 1

20 T

Ampermetar (ACA/DC A)

Merni opseg | Mnozilac

K1 K2 K3 ; K5
1 2 4 ! 10
: ,

1 A | 1
1 1

1

T

1
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1 | |
1 : Ukljucen prekidac

bavezno pogledajte uputstvo koje dolazi uz uredaj
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